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Godk: Ritad 

Benämning 

Datum 

Inkopplings exempel HEATLINK 

2012-10-22 

Kontaktor 
Huvudbrytare elvärme central 

3 fas 220/380 VAC normal inkopplings  
exempel utan HEATLINK 

Termostat 

Till Element 

Nolla 

Kontaktor Huvudbrytare elvärme central 

3 fas 220/380 VAC  inkopplings exempel med 
HEATLINK Kanal 1 

Termostat 

Till Element 

Nolla 

Heatlink 
Mottagare  
Art 8529 

Extra säkerhets Termostat 

Kontaktor Huvudbrytare varmvatten beredare central  

3 fas 220/380 VAC inkopplings exempel med 
HEATLINK Kanal 2 

Till varmvatten 
beredare 

Nolla 

Heatlink 
Mottagare  
Art 8529 

Övriga förbrukare anslutna till  
kanal 3 och/eller kanal 4  
Art: 8526 

Denna information är endast riktlinjer för inkoppling. Arbetet skall 
utföras av myndighet godkänd installatör som ansvarar för att arbetet 
blir fackmannamässigt utfört efter gällande säkerhetsföreskrifter. 

CMR-1000,  
För inbyggnadsmontage väggdosa/central. 
Art: 8529 


